
Схема молниезащиты

Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу:г. Москва, район Черемушки, ул. Новочеремушкинская 56 к.3 (Юго-Западный аминистративный округ)

Стадия Лист Листов
Р

Изм. Кол. уч. Лист №док. Подпись Дата
Разработал

ГИП

Н. контроль

Проверил

М 1 : 500

№2.1пр
1У110-4+5

№2.2пр
1У110-4+10

№2.3пр
1У110-4+5

ПС-110 кВ№2пр
1У110-8+5

№1 сущ.
1У110-2+5

№3 сущ.
1У110-2+9

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- проектируемый провод АС 150/24

- проектируемый грозозащитный трос ПК-9,2-МЗ-В-ОЖ-Н-МК-Р-1770

- проектируемая анкерная-угловая металлическая опора с заземлением

- существующий грозозащитный трос

- существующий провод АС 150/24

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Проектируемые опоры подлежат заземлению.

2. Сопротивление каждого заземлителя принимается согласно ведомости заземляющих устройств.

Воздушная линия ВЛ-110 кВ
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