
В1 АПвПу  3х95/35-10

L=400м

Схема электроснабжения 10кВ

Кабельные линии 10кВ

III сш 10кВ

ВВ-10

I сш 10кВ

1000кВА 10/0,4кВ

RE
J6

03

яч. №28

яч. №1

РУ-10кВ п/ст 32

1000кВА 10/0,4кВ

ТП-56

II сш 10кВ

I сш 10кВ

T1

T2

* реконструкция ячеек №1, №28 РУ-10кВ п/ст 32 предусмотрена отдельным комплектом

ВВ-10

II сш 10кВ

СМВ-10

СМВ-10

В2 АПвПу  3х95/35-10

L=432м

RE
J6

03

к ТП-57

к ТП-57

Ин
в. 

№
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дл
.

По
дп

ис
ь и

 д
ат

а
Вз

ам
. и

нв
. №

Со
гл
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ов
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о

Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу:г. Москва, район Черемушки, ул. Новочеремушкинская 56 к.3 (Юго-Западный аминистративный округ)
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