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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- проектируемая КЛ-6кВ в землеW

Линия совмещения с листом 4

2000

2000

2000

L=2м 2шт.

W

W

W
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00
0

КЛ-6кВ (сущ.)

1

2

15
0

300
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Песок

1000

Отм. земли1 - 1

300

Песок

Грунт Грунт

Кирпич Кирпич
Н2 N2XSEYR2Y-10

 3х240/70
Н1 N2XSEYR2Y-10

 3х240/70

Труба ПНД Ø160 SDR13,6

Труба ПНД Ø160 SDR13,6

Н1, Н2 N2XSEYR2Y-10 3х240/70

- проектируемая КЛ-6кВ в трубе ПНД в земле

План трассы КЛ-6 кВ

КЛ-6 кВ от ПС 110/10 кВ до ТП-1
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в. 

№
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.
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дп
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ь и

 д
ат

а
Вз
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. и

нв
. №

Со
гл
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Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу:г. Москва, район Черемушки, ул. Новочеремушкинская 56 к.3 (Юго-Западный аминистративный округ)
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ГИП

Н. контроль
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Формат А3
Линия совмещения с листом 6

Н1, Н2 N2XSEYR2Y-10 3х240/70

1

L=4м 2шт.

Труба ПНД Ø160 SDR13,6
L=4м 2шт.

Труба ПНД Ø160 SDR13,6
L=4м 2шт.

Труба ПНД Ø160 SDR13,6
L=2м 2шт.

М 1 : 500
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