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 Данный чертеж выполнен на основании чертежей типовой серии 3.407.1-143.1.14
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    УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- существующая ВЛ-6 кВ

- проектируемая отпайка ВЛ-6 кВ

Магистраль ВЛ

Ответвление

Отпайка ВЛ-6 кВ.
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Л56-97  01.02

Позиция Обозначение

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

Траверса ответвления ТМ2

Зажим ПА-3-2

Зажим ПС-2-1

Наименование

Траверса опоры магистрали

Кол.
ед. кг
Масса

общ. кг
Масса

1     

1     10,9     10,9     

1 1,2     1,2     

3

6

ТУ 34-13-11214-87 3,5     10,5

Хомут Х1Л56-97  01.05

Изолятор ШФ20-Г 3

Колпачок К6ТУ 34-09-11232-87

ТУ 34-13-10273-88

ТУ 34-13-10273-88

1     

0,12     0,72    

0,37     0,37     

0,02     0,06     

Конструктивное исполнение
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1

ВЛ-6кВ с установкой КТПК
напряжением 6/0,4кВ мощностью 630кВА
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Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу:г. Москва, район Черемушки, ул. Новочеремушкинская 56 к.3 (Юго-Западный аминистративный округ)
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